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Parametri U.M. Valore Incertezza Limiti di legge Metodo di prova
 VP VC  
 min max min max  
cC6O4 (CAS 1190931-27-1)   ng/l < 40 MI 12 rev. 0 2019

 
- VP = Valore di Parametro
- VC = Valore Consigliato

Rapporto di Prova n° 191176-01 del 02/05/2019 pagina 1 di 2

Laboratorio di analisi acquevenete S.p.A.
Via C. Colombo n. 29/A 35043 Monselice (PD)

RAPPORTO DI PROVA N° 191176-01 
Data emissione: 02/05/2019 

Committente:  acquevenete S.p.A.
Via C. Colombo, 29/A
35043 Monselice - PD

Data accettazione: 29/04/2019
Data inizio prove:  29/04/2019
Data fine prove:    30/04/2019

Descrizione:     Acqua destinata al consumo umano
Centrale di Polesella 
POL p - OUT impianto 
Via Garibaldi, n. 277 - Polesella (Rovigo) 

CAMPIONAMENTO Effettuato da: personale tecnico interno
Metodi di campionamento: IO PG 03-01 rev. 2*
Piano di campionamento: Piano attività di controllo 2019
Data campionamento: 29/04/2019
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NOTE: La concentrazione di cC6O4 è indicativa in quanto sul mercato non è disponibile materiale di riferimento certificato.

  

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Anna Moschin 

I dati riportati nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata esplicitamente per iscritto dal Laboratorio.
Se espressa, l'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura k=2, che dà un livello di fiducia del 95%.
Per le prove microbiologiche è indicato l'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% e k=2. I risultati della prove microbiologiche sono emessi in accordo
alla Norma ISO 8199:2005.
I parametri sono sottolineati nel caso in cui il valore sia fuori limite.

ARCHIVIAZIONE DATI E CONSERVAZIONE CAMPIONI
I dati grezzi e i tracciati strumentali sono conservati per 10 anni. Il Laboratorio conserva i campioni fino al termine delle prove. 

------------------  FINE RAPPORTO DI PROVA   ------------------

Rapporto di Prova n° 191176-01 del 02/05/2019 pagina 2 di 2

Laboratorio di analisi acquevenete S.p.A.
Via C. Colombo n. 29/A 35043 Monselice (PD)

RAPPORTO DI PROVA N° 191176-01 
Data emissione: 02/05/2019 

Committente:  acquevenete S.p.A.
Via C. Colombo, 29/A
35043 Monselice - PD

Data accettazione: 29/04/2019
Data inizio prove:  29/04/2019
Data fine prove:    30/04/2019

Descrizione:     Acqua destinata al consumo umano
Centrale di Polesella 
POL p - OUT impianto 
Via Garibaldi, n. 277 - Polesella (Rovigo) 

CAMPIONAMENTO Effettuato da: personale tecnico interno
Metodi di campionamento: IO PG 03-01 rev. 2*
Piano di campionamento: Piano attività di controllo 2019
Data campionamento: 29/04/2019
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Parametri U.M. Valore Incertezza Limiti di legge Metodo di prova
 VP VC  
 min max min max  
cC6O4 (CAS 1190931-27-1)   ng/l < 40 MI 12 rev. 0 2019

 
- VP = Valore di Parametro
- VC = Valore Consigliato

Rapporto di Prova n° 191177-01 del 02/05/2019 pagina 1 di 2

Laboratorio di analisi acquevenete S.p.A.
Via C. Colombo n. 29/A 35043 Monselice (PD)

RAPPORTO DI PROVA N° 191177-01 
Data emissione: 02/05/2019 

Committente:  acquevenete S.p.A.
Via C. Colombo, 29/A
35043 Monselice - PD

Data accettazione: 29/04/2019
Data inizio prove:  29/04/2019
Data fine prove:    30/04/2019

Descrizione:     Acqua destinata al consumo umano
Centrale di Castelnovo Bariano 
CNB p - OUT impianto 
Via Argine Po, n. 50 - Castelnovo Bariano (Rovigo) 

CAMPIONAMENTO Effettuato da: personale tecnico interno
Metodi di campionamento: IO PG 03-01 rev. 2*
Piano di campionamento: Piano attività di controllo 2019
Data campionamento: 29/04/2019
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NOTE: La concentrazione di cC6O4 è indicativa in quanto sul mercato non è disponibile materiale di riferimento certificato.

  

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Anna Moschin 

I dati riportati nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata esplicitamente per iscritto dal Laboratorio.
Se espressa, l'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura k=2, che dà un livello di fiducia del 95%.
Per le prove microbiologiche è indicato l'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% e k=2. I risultati della prove microbiologiche sono emessi in accordo
alla Norma ISO 8199:2005.
I parametri sono sottolineati nel caso in cui il valore sia fuori limite.

ARCHIVIAZIONE DATI E CONSERVAZIONE CAMPIONI
I dati grezzi e i tracciati strumentali sono conservati per 10 anni. Il Laboratorio conserva i campioni fino al termine delle prove. 

------------------  FINE RAPPORTO DI PROVA   ------------------

Rapporto di Prova n° 191177-01 del 02/05/2019 pagina 2 di 2

Laboratorio di analisi acquevenete S.p.A.
Via C. Colombo n. 29/A 35043 Monselice (PD)

RAPPORTO DI PROVA N° 191177-01 
Data emissione: 02/05/2019 

Committente:  acquevenete S.p.A.
Via C. Colombo, 29/A
35043 Monselice - PD

Data accettazione: 29/04/2019
Data inizio prove:  29/04/2019
Data fine prove:    30/04/2019

Descrizione:     Acqua destinata al consumo umano
Centrale di Castelnovo Bariano 
CNB p - OUT impianto 
Via Argine Po, n. 50 - Castelnovo Bariano (Rovigo) 

CAMPIONAMENTO Effettuato da: personale tecnico interno
Metodi di campionamento: IO PG 03-01 rev. 2*
Piano di campionamento: Piano attività di controllo 2019
Data campionamento: 29/04/2019
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Parametri U.M. Valore Incertezza Limiti di legge Metodo di prova
 VP VC  
 min max min max  
cC6O4 (CAS 1190931-27-1)   ng/l < 40 MI 12 rev. 0 2019

 
- VP = Valore di Parametro
- VC = Valore Consigliato

Rapporto di Prova n° 191178-01 del 02/05/2019 pagina 1 di 2

Laboratorio di analisi acquevenete S.p.A.
Via C. Colombo n. 29/A 35043 Monselice (PD)

RAPPORTO DI PROVA N° 191178-01 
Data emissione: 02/05/2019 

Committente:  acquevenete S.p.A.
Via C. Colombo, 29/A
35043 Monselice - PD

Data accettazione: 29/04/2019
Data inizio prove:  29/04/2019
Data fine prove:    30/04/2019

Descrizione:     Acqua destinata al consumo umano
Centrale di Occhiobello 
OCB p - OUT impianto 
Via Malcantone - Occhiobello (Rovigo) 

CAMPIONAMENTO Effettuato da: personale tecnico interno
Metodi di campionamento: IO PG 03-01 rev. 2*
Piano di campionamento: Piano attività di controllo 2019
Data campionamento: 29/04/2019
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NOTE: La concentrazione di cC6O4 è indicativa in quanto sul mercato non è disponibile materiale di riferimento certificato.

  

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Anna Moschin 

I dati riportati nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata esplicitamente per iscritto dal Laboratorio.
Se espressa, l'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura k=2, che dà un livello di fiducia del 95%.
Per le prove microbiologiche è indicato l'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% e k=2. I risultati della prove microbiologiche sono emessi in accordo
alla Norma ISO 8199:2005.
I parametri sono sottolineati nel caso in cui il valore sia fuori limite.

ARCHIVIAZIONE DATI E CONSERVAZIONE CAMPIONI
I dati grezzi e i tracciati strumentali sono conservati per 10 anni. Il Laboratorio conserva i campioni fino al termine delle prove. 

------------------  FINE RAPPORTO DI PROVA   ------------------

Rapporto di Prova n° 191178-01 del 02/05/2019 pagina 2 di 2

Laboratorio di analisi acquevenete S.p.A.
Via C. Colombo n. 29/A 35043 Monselice (PD)

RAPPORTO DI PROVA N° 191178-01 
Data emissione: 02/05/2019 

Committente:  acquevenete S.p.A.
Via C. Colombo, 29/A
35043 Monselice - PD

Data accettazione: 29/04/2019
Data inizio prove:  29/04/2019
Data fine prove:    30/04/2019

Descrizione:     Acqua destinata al consumo umano
Centrale di Occhiobello 
OCB p - OUT impianto 
Via Malcantone - Occhiobello (Rovigo) 

CAMPIONAMENTO Effettuato da: personale tecnico interno
Metodi di campionamento: IO PG 03-01 rev. 2*
Piano di campionamento: Piano attività di controllo 2019
Data campionamento: 29/04/2019
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Parametri U.M. Valore Incertezza Limiti di legge Metodo di prova
 VP VC  
 min max min max  
cC6O4 (CAS 1190931-27-1)   ng/l < 40 MI 12 rev. 0 2019

 
- VP = Valore di Parametro
- VC = Valore Consigliato

Rapporto di Prova n° 191201-01 del 02/05/2019 pagina 1 di 2

Laboratorio di analisi acquevenete S.p.A.
Via C. Colombo n. 29/A 35043 Monselice (PD)

RAPPORTO DI PROVA N° 191201-01 
Data emissione: 02/05/2019 

Committente:  acquevenete S.p.A.
Via C. Colombo, 29/A
35043 Monselice - PD

Data accettazione: 02/05/2019
Data inizio prove:  02/05/2019
Data fine prove:    02/05/2019

Descrizione:     Acqua destinata al consumo umano
Centrale di Canalnovo 
CN p - OUT impianto 
Stradone Abbazia, n.18 - Villanova Marchesana (Rovigo) 

CAMPIONAMENTO Eseguito da: Committente
Piano di campionamento: Piano attività di controllo 2019
Data campionamento: 02/05/2019
Le informazioni relative al campionamento sono fornite sotto la responsabilità del Committente.
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NOTE: La concentrazione di cC6O4 è indicativa in quanto sul mercato non è disponibile materiale di riferimento certificato.

  

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Anna Moschin 

I dati riportati nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata esplicitamente per iscritto dal Laboratorio.
Se espressa, l'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura k=2, che dà un livello di fiducia del 95%.
Per le prove microbiologiche è indicato l'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% e k=2. I risultati della prove microbiologiche sono emessi in accordo
alla Norma ISO 8199:2005.
I parametri sono sottolineati nel caso in cui il valore sia fuori limite.

ARCHIVIAZIONE DATI E CONSERVAZIONE CAMPIONI
I dati grezzi e i tracciati strumentali sono conservati per 10 anni. Il Laboratorio conserva i campioni fino al termine delle prove. 

------------------  FINE RAPPORTO DI PROVA   ------------------

Rapporto di Prova n° 191201-01 del 02/05/2019 pagina 2 di 2

Laboratorio di analisi acquevenete S.p.A.
Via C. Colombo n. 29/A 35043 Monselice (PD)

RAPPORTO DI PROVA N° 191201-01 
Data emissione: 02/05/2019 

Committente:  acquevenete S.p.A.
Via C. Colombo, 29/A
35043 Monselice - PD

Data accettazione: 02/05/2019
Data inizio prove:  02/05/2019
Data fine prove:    02/05/2019

Descrizione:     Acqua destinata al consumo umano
Centrale di Canalnovo 
CN p - OUT impianto 
Stradone Abbazia, n.18 - Villanova Marchesana (Rovigo) 

CAMPIONAMENTO Eseguito da: Committente
Piano di campionamento: Piano attività di controllo 2019
Data campionamento: 02/05/2019
Le informazioni relative al campionamento sono fornite sotto la responsabilità del Committente.
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Parametri U.M. Valore Incertezza Limiti di legge Metodo di prova
 VP VC  
 min max min max  
cC6O4 (CAS 1190931-27-1)   ng/l < 40 MI 12 rev. 0 2019

 
- VP = Valore di Parametro
- VC = Valore Consigliato

Rapporto di Prova n° 191202-02 del 02/05/2019 pagina 1 di 2

Laboratorio di analisi acquevenete S.p.A.
Via C. Colombo n. 29/A 35043 Monselice (PD)

RAPPORTO DI PROVA N° 191202-02 
Data emissione: 02/05/2019 

Committente:  acquevenete S.p.A.
Via C. Colombo, 29/A
35043 Monselice - PD

Data accettazione: 02/05/2019
Data inizio prove:  02/05/2019
Data fine prove:    02/05/2019

Descrizione:     Acqua destinata al consumo umano
Centrale di Ponte Molo 
PM p - OUT impianto 
Via Marina, n. 1 - Porto Tolle (Rovigo) 

CAMPIONAMENTO Eseguito da: Committente
Piano di campionamento: Piano attività di controllo 2019
Data campionamento: 02/05/2019
Le informazioni relative al campionamento sono fornite sotto la responsabilità del Committente.
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NOTE: La concentrazione di cC6O4 è indicativa in quanto sul mercato non è disponibile materiale di riferimento certificato.

  

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Anna Moschin 

I dati riportati nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata esplicitamente per iscritto dal Laboratorio.
Se espressa, l'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura k=2, che dà un livello di fiducia del 95%.
Per le prove microbiologiche è indicato l'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% e k=2. I risultati della prove microbiologiche sono emessi in accordo
alla Norma ISO 8199:2005.
I parametri sono sottolineati nel caso in cui il valore sia fuori limite.

ARCHIVIAZIONE DATI E CONSERVAZIONE CAMPIONI
I dati grezzi e i tracciati strumentali sono conservati per 10 anni. Il Laboratorio conserva i campioni fino al termine delle prove. 

------------------  FINE RAPPORTO DI PROVA   ------------------

Rapporto di Prova n° 191202-02 del 02/05/2019 pagina 2 di 2

Laboratorio di analisi acquevenete S.p.A.
Via C. Colombo n. 29/A 35043 Monselice (PD)

RAPPORTO DI PROVA N° 191202-02 
Data emissione: 02/05/2019 

Committente:  acquevenete S.p.A.
Via C. Colombo, 29/A
35043 Monselice - PD

Data accettazione: 02/05/2019
Data inizio prove:  02/05/2019
Data fine prove:    02/05/2019

Descrizione:     Acqua destinata al consumo umano
Centrale di Ponte Molo 
PM p - OUT impianto 
Via Marina, n. 1 - Porto Tolle (Rovigo) 

CAMPIONAMENTO Eseguito da: Committente
Piano di campionamento: Piano attività di controllo 2019
Data campionamento: 02/05/2019
Le informazioni relative al campionamento sono fornite sotto la responsabilità del Committente.

C
om

un
e 

di
 B

er
ga

nt
in

o 
P

ro
t. 

n.
 0

00
31

64
 d

el
 0

3-
05

-2
01

9 
ar

riv
o 

C
at

. 1
0 

C
l. 

1



Parametri U.M. Valore Incertezza Limiti di legge Metodo di prova
 VP VC  
 min max min max  
cC6O4 (CAS 1190931-27-1)   ng/l < 40 MI 12 rev. 0 2019

 
- VP = Valore di Parametro
- VC = Valore Consigliato

Rapporto di Prova n° 191203-01 del 02/05/2019 pagina 1 di 2

Laboratorio di analisi acquevenete S.p.A.
Via C. Colombo n. 29/A 35043 Monselice (PD)

RAPPORTO DI PROVA N° 191203-01 
Data emissione: 02/05/2019 

Committente:  acquevenete S.p.A.
Via C. Colombo, 29/A
35043 Monselice - PD

Data accettazione: 02/05/2019
Data inizio prove:  02/05/2019
Data fine prove:    02/05/2019

Descrizione:     Acqua destinata al consumo umano
Centrale di Corbola 
COR p - OUT impianto 
Via Sabbioni, n. 220 - Corbola (Rovigo) 

CAMPIONAMENTO Eseguito da: Committente
Piano di campionamento: Piano attività di controllo 2019
Data campionamento: 02/05/2019
Le informazioni relative al campionamento sono fornite sotto la responsabilità del Committente.
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NOTE: La concentrazione di cC6O4 è indicativa in quanto sul mercato non è disponibile materiale di riferimento certificato.

  

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Anna Moschin 

I dati riportati nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata esplicitamente per iscritto dal Laboratorio.
Se espressa, l'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura k=2, che dà un livello di fiducia del 95%.
Per le prove microbiologiche è indicato l'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% e k=2. I risultati della prove microbiologiche sono emessi in accordo
alla Norma ISO 8199:2005.
I parametri sono sottolineati nel caso in cui il valore sia fuori limite.

ARCHIVIAZIONE DATI E CONSERVAZIONE CAMPIONI
I dati grezzi e i tracciati strumentali sono conservati per 10 anni. Il Laboratorio conserva i campioni fino al termine delle prove. 

------------------  FINE RAPPORTO DI PROVA   ------------------

Rapporto di Prova n° 191203-01 del 02/05/2019 pagina 2 di 2

Laboratorio di analisi acquevenete S.p.A.
Via C. Colombo n. 29/A 35043 Monselice (PD)

RAPPORTO DI PROVA N° 191203-01 
Data emissione: 02/05/2019 

Committente:  acquevenete S.p.A.
Via C. Colombo, 29/A
35043 Monselice - PD

Data accettazione: 02/05/2019
Data inizio prove:  02/05/2019
Data fine prove:    02/05/2019

Descrizione:     Acqua destinata al consumo umano
Centrale di Corbola 
COR p - OUT impianto 
Via Sabbioni, n. 220 - Corbola (Rovigo) 

CAMPIONAMENTO Eseguito da: Committente
Piano di campionamento: Piano attività di controllo 2019
Data campionamento: 02/05/2019
Le informazioni relative al campionamento sono fornite sotto la responsabilità del Committente.
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